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Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedz na zestaw pytan Nr 3 ztozony w dniu 06.07.2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: ,Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Moczyly,
gmina Kothaskowo”

PYTANIE NR 1

1. Prosimy o uszczegotowienie zakresu dotyczgcego studni wodomierzowych
DN500. Zgodnie z dokumentacjg w studzienkach DN500 nalezy zamontowac
wodomierze z naktadkg radiowa. Prosimy o uszczegotowienie:

- czy w zakresie zamowienia wchodzi wytacznie zamontowanie wodomierza
z modutem radiowym (bez ew. masztu, wpiecia do istniejgcego systemu)?
- jaki system monitoringu obecnie jest stosowany?

PYTANIE NR 2

1. Prosimy o wyjasnienie czy wodomierz, kitéry nalezy zamontowa¢ w studni
betonowej rowniez ma by¢ wyposazony w modut radiowy?

Odpowiedz na pytanie 1:

Zakres zamoOwienia obejmuje zamontowanie wodomierza z modutem radiowym
i wpiecie go do istniejgcego systemu .
Na terenie Gminy Kotbaskowo stosowany jest system firmy Apator-Powogaz.

Odpowiedz na pytanie 2:

Tak, wodomierz w studni betonowej rownie ma by¢ wyposazony w modut radiowy
wpiety w istniejacy system.




