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OPIS TECHNICZNY : i v
DO TECHNOLOGI KOTLOWNI DLA ZESPOLU SZKOt. W PRZECLAWIU
GM KOLBASKOWO.

1 WSTEP :
Niniejsza dokumentacja stanowi opis rozwigzan wykonania niezrealizowanej czesci technologi
kottowni dla Zespotu Szkét w gm. Kotbaskowo.

2 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

- Dokumentacja Techniczna Technologi kottowni dla Pawilonu sportowego -Zespotu Szkét
z dnia 08.1995r.

- zlecenie Inwestora

Zakresem opracowania jest wyodrebnienie urzgdzen i instalacji z pierwotnej dokumentacji w celu
wykonania brakujacej czesci technologi kottowni.

3 OPIS ROZWIAZANIA

Przedmiotowg kottownie, ktérej celem byto zasilenie w cieplo projektowanego woéwczas
pawilonu sportowego oraz budynkéw bedacych Il etapem realizacji Zespotu Szkét w Kotbaskowie,
wykonano po uzyskaniu pozwolenia na budowe na podstawie ,Projektu budowlanego Technologi
kottowni dla Pawilonu sportowego-Zespotu Szkét” z dnia 08.1995r. Ze wzgledu na wystarczajgcg moc
cieplng zainstalowanych dwoch kottéw dla wybudowanej czesci obiektow budowlanych zrezygnowano
z zainstalowania trzeciego.

Obecnie zaistniata potrzeba wykonania brakujacego kottla. Na zatgczonych rysunkach
zaznaczono te czesci instalacji, wraz z armatura, ktérg nalezy wykona¢. Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie
z zatozeniami oraz rozwigzaniami technicznymi pierwotnego projektu w zwiazku z tym niniejsze
opracowanie rozpatrywac tacznie z projektem technologi kotlowni z dnia 08.1995r.

4 WARUNKI WYKONAWSTWA
Instalacje, proby i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Ogrzewczych, Wentylacyjnych Wodociggowych i Kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL
oraz sztukg budowlana,
Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE). Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania
instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.
Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi iinstrukcjami montazu producenta. Przejscia
przewodow stalowych przez $ciany oddzielenia pozarowego uszczelnié masami min. dla klasy
odpornosci ogniowej przegrody natomiast przewodow z tworzyw sztucznych manszetami pozarowymi.
Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
— poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003r.)
— poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47z dnia 19 marca 2003r.)
Szczegolnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich
urzgdzen.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Gogulski
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Upr oud do projektowania i kierowania
robctami budowlanymi bez ograniczen
1 instalacyne) w zakresie siec, instalacji
rurzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepinych,
wentylacyjnych 1 gazowych.
nr {:\Midanr\jliny 163/1S2/2002

2.



SPECYFIKACJA

ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI

Poz. URZADZENIE ILOSC PRODUCENT
1 Kociot zeliwny 430-10 z kopso!q. Diema'tic m3 (z palnikiem 1 De Districh
gazowym) oraz konsola K3 na istniejgcy kociot Schaefer.
2 |Palnik gazowy dwustopniowy typ VT3a Il G 1 Korting
5 |[Pompa obiegu kottowego typ UMC 65-30, N=175 W / 380 V 1 Grundfos
13 |Czujnik poziomu wody 1 Reflex
19 |Zawér bezpieczenstwa typ Si 63-01 Dn 40x65, Potw=0,3 MPa 1 SZAP Katowice
28 |Kurek kulowy mufowy do wody Nr kat 3358/W Dn 25 Pn 2,5 MPa 1 Perfexim
31 |Zawér zwrotny Nr kat. 6200 Dn 100 1 Perfexim
34 |Odpowietrznik instalacji grzejnych Nr. Kat 250/255 2 Perfexim
34 |Zestaw armatury gazowej dwustopniowej Rp 2” 1 Korting
ZESTAWIENIE ELEMENTOW KOMINA MK Zary Dn 300
SYMBOL A
L.P. NAZWA ELEMENTU ELEMENTU ILOSC | PRODUCENT
1 |Rura prosta Dn 300 RP 1000 2 MK Zary
2  |Rura prosta Dn 300 RP 500 3 MK Zary
3 |Kolano Dn 300 £K 90 st 2 MK Zary
4 |Czyszczak Dn 300 KPR 1 MK Zary
5 |Odskraplacz Dn 300 oD 1 MK Zary
6 |Drzwiczki rewizyjne DR 1 MK Zary
7 |Tréjnik Dn 300/130 TR 90st 1 MK Zary
8 |Tréjnik Dn 300/300 TR 90 st 1 MK Zary
9 |Zigczka Dn 300 ZL 1 MK Zary
10 |Przejscie z komina jedno na dwuptaszczowy Dn 300 ZST 1 MK Zary
11 |Rura dwupt. Dn 300 RT 1000 8 MK Zary
12 |Zakonhczenie ustnikowe Dn 300 MAT 1 MK Zary
13 |Obejmy konstrukcyjna przestawna Dn 300 74 MK Zary
14 |Regulator ciggu komoinowego Z130 1 MK Zary

Wysoko$¢ komina licza¢ od zera budynku wynosi 10,8m

Strona 1
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© WYRONAWSTWO INSTALAGY TS u. v 47
SANITARNYCH | TECHNOLOGII e—mail: INSTALATORGMAX.PL
INWESTYCJA ZESPOE SZKOE W PRZECEAWIU
ADRES PRZECEAW GM. KOEBASKOWO Lol Ol
INWESTOR Urzqd Gminy w Kotbaskowie, 72—001 KOtBASKOWO FREETARGRWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
RZUT KOTEOWNI ORAZ PRZEKROJ A—A
NR UPRAWNIER ~ PODRIS,
KOLOREM CZERWONYM OBRYSOWAND INSTALACJE 1 URZADZENIA DO WYKONANIA RO | mar in. Kiayestor Goguisd |13/5/200fo k9
09.2011 | SANITARNA 1:50 7
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KOLOREM CZERWONYM OBRYSOWAND

\BEZ MALEGD KOTrA I OSPRZETU

4502450
osiatkowad

PROJEKTOWANIE, NADZORY 71-531 SZCZECN, UL. NEDUZA 4/1
WYKONAWSTWO INSTALACJI TEL. FAX. (091) 4 55 33 28

O imnstalator
e

SANITARNYCH | TECHNOLOGII e—mail: INSTALATORGMAX.PL
INWESTYCJA ZESPOE SZKOE W PRZECEAWIU
DOKUMENTACJA
ADRES PRZECEAW GM. KOEBASKOWO e
INWESTOR Urzqd Gminy w Kofbaskowie, 72—001 KOLBASKOWO

PRZEDMIOT RYSUNKU

PRZEKROJ B—B ORAZ C—C KOTEOWNI

INSTALACJE T URZADZENIA DO WYKONANIA

NR UPRAWNIER __PODPIS 1\
OPRACOWAL mgr inz. Krzysztof Gogulski 16‘.3/52/2002¢/C/e‘”!(jr1
DATA BRANZA SKALA NR RYS. 2
09.2011 | SANITARNA 1=5(0)

CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWMIELANIE BEZ ZGODY

PROJEKT WYKONANO PRZY U2YCIU PROGRAMU AUTOCAD LT 20021 NR LICENCJ 700—80387923

INSTALATOR ZABRONIONE
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